
Monteringsvejledning, Birepo nøglebokse  

  

  

  

        

  

  
Monteringsvejledning til Ø50 mm nøglerør:  

 

  Dele der udleveres ved  Nøgleskuffen monteres af   montering i 

mur/beton.  Brand & Redning.  

  

• Nøglerøret skal monteres i en højde på ca. 1,2 m, således at åbningen af boksen er 

let tilgængelig.   

• Hullet bores herefter med bordiameter på 51 mm  Huldybde, minimum 185 mm.  

• Nøglerør monteres mekanisk i murværk eller betonvæg med det indbyggede 

ekspansionsrør.   

• Efter at hullet er boret, prøvemonteres nøglerøret med beskyttelsesklap monteret.   

• Nøglerøret fastspændes således at forkant af røret er plan med murværk. De 

anvendes en 19mm top til fastspænding.   

• Herefter monteres beskyttelsesklap, der blot skubbes på plads.  

  

     
Vær opmærksom på 

styretap mellem 

ekspansionsdelene.  

19 mm bolt til 

fastspænding af 

ekspansionsrør.  

Beskyttelsesklap skubbes 

på plads når røret er 

fastspændt.   

 


